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Raumtemperatur im Winter OK, in Übergangszeit zu kalt Flachere Heizkurve wählen und parallel anheben

Raumtemperatur im Winter OK, in Übergangszeit zu warm Steilere Heizkurve wählen und parallel absenken

Raumtemperatur im Winter zu kalt, in Übergangszeit OK Steilere Heizkurve wählen und parallel absenken

Raumtemperatur im Winter zu warm, in Übergangszeit OK Flachere Heizkurve wählen und parallel anheben

Vorlauftemperatur des Heizungswassers in °C

Außentemperatur in °C
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Heizkurven – Zusammenhang von Außentemperatur  
und Temperatur des Heizungswassers

„Parallele Verschiebung“
= „Niveau-Änderung“

Neigung = 1,5

Quelle: Evangelische Landeskirche Baden


